附件：
2016年低压成套开关设备和控制设备产品质量监督抽查未发现不合格项目产品及企业名单
	序号
	受检单位名称
	样品名称
	型号规格等级
	生产日期
	（标称）生产单位
	报告结论

	1
	深圳市金路通电器有限公司
	低压交流成套开关设备
	GGD
	2015/12/1
	同受检单位
	未发现不合格项目

	2
	深圳市深开电器实业有限公司
	低压抽出式开关设备
	GCK
	2016/3/1
	同受检单位
	未发现不合格项目

	3
	深圳市光辉电器实业有限公司
	低压成套开关设备
	GCK
	2016/6/1
	同受检单位
	未发现不合格项目

	4
	深圳市宝安任达电器实业有限公司
	低压成套开关设备
	GCK
	2016/6/1
	同受检单位
	未发现不合格项目

	5
	深圳市富进电力设备有限公司
	低压成套开关设备
	GCK
	2016/4/1
	同受检单位
	未发现不合格项目

	6
	深圳市垦达电气设备有限公司
	低压成套开关设备
	GCK
	2016/7/1
	同受检单位
	未发现不合格项目

	7
	深圳市超业电力科技有限公司 
	低压成套开关设备
	MNS
	2016/3/1
	同受检单位
	未发现不合格项目

	8
	深圳市森源电力技术有限公司
	低压成套开关设备
	GCK
	2016/7/1
	同受检单位
	未发现不合格项目

	9
	深圳市赛斯电气技术有限公司  
	低压成套开关设备
	GCK
	2016/1/1
	同受检单位
	未发现不合格项目

	10
	深圳市三江电气有限公司 
	低压成套开关设备
	GCK
	2016/5/1
	同受检单位
	未发现不合格项目

	11
	深圳市剑业机电设备有限公司
	低压成套配电装置
	P
	2016/7/1
	同受检单位
	未发现不合格项目

	12
	亚洲电力设备（深圳）股份有限公司
	低压电缆分支箱
	XDFJ
	2016/6/1
	同受检单位
	未发现不合格项目

	13
	深圳市爱得威实业发展有限公司
	低压抽出式开关柜
	MNS
	2016/1/1
	同受检单位
	未发现不合格项目

	14
	伏尔特电气（深圳）有限公司
	低压开关柜
	GGD
	2016/7/1
	同受检单位
	未发现不合格项目

	15
	深圳菱亚机电工程设备有限公司
	低压开关柜
	GCK
	2015/1/1
	同受检单位
	未发现不合格项目

	16
	深圳市乐立保电气有限公司
	低压配电箱
	XM
	2016/7/1
	同受检单位
	未发现不合格项目

	17
	泰豪科技（深圳）电力技术有限公司
	配电箱
	XM
	2016/6/1
	同受检单位
	未发现不合格项目

	18
	深圳市宝创电气有限公司
	配电箱
	XM
	2015/12/1
	同受检单位
	未发现不合格项目

	19
	深圳市鹏翔电气有限公司
	配电箱
	XM
	2016/5/1
	同受检单位
	未发现不合格项目

	20
	深圳市长征电器有限公司
	配电箱
	XM
	2016/7/1
	同受检单位
	未发现不合格项目

	21
	深圳市西德电气有限公司
	配电箱
	XM
	2016/7/1
	同受检单位
	未发现不合格项目

	22
	深圳市华通博大电气有限公司
	动力配电柜
	XL-21
	2016/7/1
	同受检单位
	未发现不合格项目

	23
	深圳市奇辉电气有限公司
	动力配电箱
	XL-21
	2016/5/1
	同受检单位
	未发现不合格项目

	24
	深圳市华诚电力设备有限公司
	动力柜
	X L
	2015/7/1
	同受检单位
	未发现不合格项目



